
宇垣浄水場系の有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ）の検査結果について

令和5年10月26日 6ng/L - 11ng/L

令和5年11月28日 6ng/L - 7ng/L

令和5年12月25日 11ng/L - 8ng/L

令和6年1月22日 10ng/L - 8ng/L

令和6年2月28日 14ng/L - 10ng/L

令和6年3月26日 16ng/L - 9ng/L

令和6年4月17日 19ng/L - 14ng/L

令和6年5月20日 19ng/L - 13ng/L

令和6年6月12日 16ng/L - 11ng/L

令和6年7月8日 29ng/L - 21ng/L

令和6年8月13日 12ng/L - 7ng/L

令和6年9月17日 13ng/L 9ng/L 10ng/L

令和6年10月28日 13ng/L 9ng/L 9ng/L

令和6年11月13日 12ng/L 8ng/L 11ng/L

令和6年12月4日 11ng/L 7ng/L 7ng/L

令和7年1月20日 8ng/L 6ng/L 6ng/L

令和7年2月19日 17ng/L 16ng/L 16ng/L

令和7年3月3日 29ng/L 21ng/L 20ng/L

令和7年4月21日 43ng/L 16ng/L 17ng/L

令和7年5月19日 33ng/L 15ng/L 15ng/L
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